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Nie nalezy uruchamiac agregatu w pomieszczeniach zamknietych lub skutecznie nalezy odprowadzac spaliny

poza pomieszczenie, ze wzgledu na toksyczne oddzialywanie spalin silnika.

Zadaniem systemu oddymiania jest odprowadzanie spalin z cylindra na zewnatrz.Uklad wydechowy powinien

maksymalnie zmniejszac przeciwcisnienie, gdyz wzrost oporu spalin bedzie 

Jezeli co najmniej w jednym z budynkow znajduje sie pomieszczenie zagrozone wybuchem, wowczas

odleglosc miedzy ich zewnetrznymi scianami nie powinna 

Wyroby zastosowane w instalacji wodociagowej powinny byc dobrane z uwzglednieniem korozyjnosci wody,

tak aby nie nastepowalo pogarszanie jej jakosci oraz trwalosci instalacji, a takze 

Nie sa to wszystkie czynniki, ale jedne z wazniejszych, bardziej szczegolowo i z podstawami prawnymi

ponizej.

Zespol pradotworczy wraz z wyposazeniem zaleca sie instalowac w wydzielonym pomieszczeniu.

Pomieszczenie to powinno byc latwo dostepne, 

Powyzszy rysunek przedstawia podstawowa instalacje agregatu w pomieszczeniu. W zaleznosci od ilosci

paliwa pomieszczenie musi spelniac odpornosc ogniowa zgodnie z przepisami p.poz. dla 

Pomieszczenie techniczne, w ktorym sa zainstalowane urzadzenia emitujace halasy lub drgania, moze byc

sytuowane w bezposrednim sasiedztwie pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, pod 

Zespoly kablowe powinny byc tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o ktorym mowa w

ust. 3 i 5, nie nastapila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnalu 
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