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Zarowno w pierwszym, jak i w drugim przypadku, instalacja zespolu wymaga czerpni powietrza oraz

odprowadzenia spalin i odpowiedniej wentylacji 

Odprowadzenie spalin z urzadzen grzewczych ma na celu ochrone pomieszczen i przebywajacych w nich

ludzi przed szkodliwym dzialaniem spalin.

Urzadzenie musi byc przechowywane w pomieszczeniu wolnym od zrodel zaplonu w urzadzeniach

pracujacych trybie ciaglym (np. otwartych plomieni, dzialajacych kuchenek gazowych lub 

Podstawowe wymagania prawne dotyczace wentylacji hal produkcyjnych i magazynowych okreslaja przepisy,

w tym Rozporzadzenie 

Dz.U.2022.0.1225 t.j., Rozdzial 6. Wentylacja i klimatyzacja, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny 

Strefa pracy, w ktorej istnieje mozliwosc wystapienia atmosfery wybuchowej, powinna spelniac wymagania

okreslone w przepisach w sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa i higieny 

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Podczas pracy w zakladach produkcyjnych, w trakcie procesow technologicznych, do powietrza otaczajacego

stanowisko pracy wydzielane sa 

W pomieszczeniu sprzetowym oprocz wymagan dotyczacych wentylacji instalacji urzadzenia nalezy

uwzglednic wymagania dotyczace ochrony odgromowej, akustycznej, 
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Obowiazki i wymagania dotyczace temperatury i wentylacji w pomieszczeniach pracy W pomieszczeniach

pracy administracyjno-biurowej i przy pracach nie wymagajacych duzego wysilku 

Ochrona czystosci powietrza, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, codziennie aktualizowany stan prawny.

Szczegolowe wymagania, dotyczace parametrow powietrza w pomieszczeniach pracy, okreslaja przepisy

branzowe np. rozporzadzenie w sprawie bhp podczas stosowania rteci i jej zwiazkow, bhp 
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